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Absperreinrichtung 
bei AU >= 1.000 m²
bzw. besonders 
belasteten Flächen
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Systemskizze Regenklärbecken für

Niederschlagswasserentwässerungen

(nicht maßstabsgetreu)

Stand 03/2011

1/3 T

>= 0,6 m

T > 2 m

Die Systemzeichnungen und Bemessungsdaten gelten nur für normal verschmutzte 
Entwässerungsflächen mit einer Anschlussgröße bis 5.000 m² angeschlossener Fläche.
Ab 500 m² angeschlossener Fläche sollte ein Trennbauwerk (TB) vor das Regenklärbecken 
geschaltet werden, um die Dimensionen des Regenklärbeckens gering zu halten.
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>= 0,2 m

>= 0,2 m

DN >= 1m

DN X: Zulaufdurchmesser und Bypass je nach Wassermenge
DN D: Drosselabfluss ist eine fest vorgegebene Größe
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Alternativ zum 
Tauchrohr kann eine 
Tauchwand installiert 
werden. Die 
Oberkante der 
Tauchwand ist bis 
unmittelbar unter die 
Abdeckung zu führen.




